PEKTIONSBERICHT

rsuchung von Trinkwasser gemaR ONORM M 5874
im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.
des OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung

Anlage. Anlagenteil:  WVA Waldhiitten/Diirnsteiner Wald; Hochbehilter, rechte
Wasserkammer (WB-333)

Datum d. Inspektion: 04.10.2021
Inspektion durch: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Auftraggeber: Stadtgemeinde Dirnstein
Dlrnstein 25
3601 Durnstein

Auftragserteilung: am 04.10.2021

Projekileiter: Christian Fallmann Projekt P2104689(B
Umfang: 3 Seiten Krems, 26.11.2021
Beilage(n): 1
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1. Ortshefund

Letztglltige Anlagenbeschreibung: siehe Inspektionsbericht P200556418

Keine technischen Anderungen an der Anlage seit der letzten Untersuchung durch das WSB-Labor
am 14.09.2021 (Inspektionsbericht P2104385IB).

Einige Tage vor der Probenahme wurde die rechte Wasserkammer des Hochbehdlters mit Chlor
desinfiziert.

Zum Zeitpunkt der Probenahme war die rechte \Wasserkammer des Hochbehélters nicht in
Verwendung.

Die Anlage ist, soweit ersichtlich, in einem Zustand, in dem das Wasser bestméglich vor &uflteren
Einfliissen geschitzt wird.

2. Witterung

Zum Zeitpunkt der Probenahme Lufttemperatur 12 °C und sonnig, an den Vortagen warm und
sonnig.

3. Beilagen

Beilage 1. Prufbericht P2104689PB

4. Konformitdtsbewertung

Die bakteriologische Untersuchung ergab erhéhte Keimzahlen und keinen Nachweis von
Fakalkeimen.

Das Wasser Uberschreitet bei den Gesamtkeimzahlen die Richtwerte der Trinkwasserverordnung.
Alle anderen untersuchten Parameter entsprechen den Grenz- und Richtwerten der
Trinkwasserverordnung (BGBI. 1l 304/2001) bzw. dem OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden
Fassung.

5. Gutachten

Das standig ausreichend desinfizierte Reinwasser aus der rechten Wasserkammer des
Hochbehalters der WVA Waldhitten/Dirnsteiner Wald entspricht im Rahmen des durchgeftihrten
Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit vom
baktericlogischen Standpunkt zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Auf Grund der Uberschreitungen der Indikatorparameterwerte bei den Gesamtkeimzahlen ist
gemdl Trinkwasserverordnung die Ursache zu prifen und festzustellen, ob bzw. welche
Malinahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualitat erforderlich sind.
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Zur Kontrolle einer einwandfreien Wasserqualitdt wird angeregt, in einiger Zeit eine weitere
bakteriologische Untersuchung zu veranlassen. Vor der Untersuchung sollte auf einen reichlichen
Wasseraustausch in der rechten Wasserkammer des Hochbehélters geachtet werden.

Herr Stephan Edlinger wurde am 07.10.2021 telefonisch Gber die Untersuchungsergebnisse und
die daraus abgeleiteten MalRnahmen informiert.
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,/ / WSB Labor'GmbH
[/ i s
7 [/\/\7 ) Fax -4 Busg il e
Christian Fallmann Krems, 26.11.2021
Projektleiter
Gutachter fur
geman §73 LMSVG 2006
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iiber die Untersuchung von Trinkwasser
im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.
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1. Proben und Analysenergebnisse

P2104689-001

VWVA Waldhtten/Dirnsteiner Wald

Hochbehélter, rechte Wasserkammer, Schépfprobe
04.10.2021

Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH

Probe:

Anlage:

ndhere Beschreibung:
Datum der Probenahme:
Probenehmer:;

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:

Nein

ohne Besonderheiten

Analytik von 04 10.2021 bis 07.10.2021

Parameter Einheit | Messwert | TWVGW [TWVRW | Anmerkung |
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 129 | 25 1
! gf:}zsgs:)fahlgken(w“cv Temp.komp., vor Ort 1Sfom 422 2 500 i
. Freies. wirksames Chior (vor Ort gemessen) i mg/l T 0._02_;‘?' T
Gebundenes. wirksames Chlor (vor Ort mgll <002 i T .
gemessen) o R D __ .8 i - ~
_ Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1mi/gh |  KBE/ml 240 100 B |
 Koloniebildende Einhetten bei 37°C/imi/44h | KBE/mI g 7 20
| Escherichiacoli (n 100ml) | kBE/MOOmI | CE R o
 Coliforme Bakterien (in 100m) | KBE/100m! ol 0|
| Enterokokken (n 100 m) _ lweenooml | 0] 1

Geselziiche Vorgaben.

TWV GW Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TWV BGBI |1 304/2001:dgF bzw Lebensmitielcodex (Kapitel B1)
TWV RW Richtwerle gema Trinkwasserverordnung-TWV, BGBI I 304/2001idgF bzw Lebensmitteicodex (Kapitel B1)

MW

Christian Fallmann
Projektleiter

Allgemeine Legende:

Krems, 26.11

Messwert n.n nicht nachweisbar. n b
BG Bestimmungsgrenze der Standardmethode

2021

nachweisbar Messwert jedoch kleiner als Bestimmungsgrenze

MU erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinhaiten (ohne %-Angabe)
Akk A akkrediliertes Verfahren. nA  nicht akkreditiertes Verfahren
FV Fremdvergabe der Analylk bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern

Norm anaiytisches Verfahren

Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt als Summe der nachweisbaren und mengenmalig bestmmten Substanzen geman ONR 136602-V1
¢ _Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegenuber Grenzwerten nicnt in Betracht gezogen

Parameterreferenz: 3
! Parameter Einheit BG MU Akk. FV | Norm ]
! Temperalur (vor Ort gemessen) °C 0,80 A - ONORMM 6616
L gfri:]l;sl‘;::]l;ahlgken (20°C; Temp komp.. vor Ort uSfem 10 9.6% A EN 27888 -
. Freies. wirksames Chior {vor Ort gemessen) ma/l 0.02 1.7% A ENISO 7393-2 R
. Gebundenes, wirksames Chior (vor Ort gemessen) | mgl 0.02 1.7% A I ENISO7393-2
~_Koleniebidende Einheiten ber 22°C/1mii68h 0 KBEML L 2T4% A i EN IS0 6222
| _Koloniebiidende Einheilen bei 37°C/imld4h . _KBEM 1 A U ENISOez22
{_Escherichia coli ;n 100m) o ... _KBEMOOMI T . A b __ENISO9308-1

i Coliforme Bakterien (in 100 mlj _I_ KBE/100mi B A N 08-
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. Enterokokken in 100mi) [ kBEAOGOMI [ ] 126% | A | - ENISO7899-2 |
Normenreferenz fur die Analytik; -
[ Verfahren/Norm Ausgabe Titel e
| EN 27888 0112 1993 \;\Lansiiesrbzeschaﬁenhe\t - Beslimmung der elektrischen Leitfahigkeit (ISO 7888 1985). ausgenommen &
| 5 e I BSOS
Wasserbeschaffenheit - Quantilative Bestimmung der kullivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
: EN ISO 6222 s B 91 07_ 199? Koloniezahl durch Einimpfen in ein Ndhragarmedium (IS0 6222:1999; e
5 Wasserbeschaffenheil - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamitchior Teil 2 Koiorimetrisches |
ke 1. D1092019 | Veraren mitN N-Delhyl1 4 Prenylengiamin fur Routnekonuollen
! Wasserbeschaffenheit - Nachwers und Zahlung von inlestinalen Enterokokken - Teil 2
J 7899- i
ERlSR I 01112000 | pembranfillcationsverfahren (ISO 7899-2:2000) o
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1
) Erl 150 2301 i e Membranfiltrationsverfahren fur Wésser mit niedriger Begleitflora o
ONORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur B——
ONORM M 6620 15.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der dufieren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Normenreferenz fur die Probenahme: B
[ Verfahren/Norm Ausgabe Titel ]

ISO 5667-5, ISO 19458 - 1SO5667-5 {01.05 2015) Guidance on sampling of drinking water from treatmenl works and piped |
i distribution systems EN 1SO 19458 (08 2006) Probenahme fur mikrobiologische Untersuchungen
; (akkreditertj wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
| . Verteilungsnetz (Punkt4.4 1 1.a)

|
,,,,,,,,, e S cugp o
|

TENISQ19458 01112006 Wasserbeschaffenheil - Probenahme fur mikrobislogische Unlersuchungen
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